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Madame, Monsieur,
Vous avez choisi une chaudière électrique 
ELITIS (chauffage seul) 

Nous vous remercions de votre confiance.

Nous l’avons voulue simple, sûre, confortable
pour votre bien-être et votre sécurité.

Elle a été conçue, fabriquée, testée avec les
plus grands soins. Elle a été installée par un
professionnel qui peut en assurer l’entretien.
Ainsi votre chaudière continuera longtemps à
vous apporter, grâce à ses performances
maintenues, un confort maximum au plus juste
coût d’exploitation.

INSTRUCTIONS

L’installation doit être réalisée et réglée par un
installateur qualifié.
- Si votre domicile se trouve dans une région

calcaire, renseignez-vous auprès de votre
installateur.

- Toute intervention à l’intérieur de la chaudiè-
re est à proscrire. Seul y est autorisé un pro-
fessionnel qualifié.

- Ne jamais stocker de produits combustibles
ou de produits corrosifs pour les métaux à
proximité de la chaudière.

- En cas de fuite d’eau, arrêtez votre chaudiè-
re et faites procéder immédiatement à un
contrôle par un installateur qualifié ou votre
Service Après-Vente.

Afin d’éviter de fausses manœuvres, suivez
avec attention les instructions des chapitres
suivants.

Appelez votre installateur ou votre Service
Après-Vente.
N° : …………………….(reportez son n° de tél.
ici)

Le non-respect de ces prescriptions dégage la
responsabilité du constructeur.

Les informations contenues dans cette notice
d’utilisation ont pour but de vous permettre
une utilisation optimale de votre chaudière.

e.l.m. leblanc

Votre chaudière ELITIS  peut être équipée
d’un thermostat mural avec horloge optimi-
sant au mieux ses performances. Si c’est le
cas, reportez-vous à sa notice d’utilisation .

Vous pouvez contacter un professionnel
qualifié.
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TABLEAU DE COMMANDE

Interrupteur

principal

Marche/Arrêt

Réglage de la

température

de l’eau de la

chaudière

Thermomanomètre

indiquant la 

température de

l’eau de la 

chaudière et la

pression d’eau 
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MISE EN ROUTE DE VOTRE CHAUDIERE

Avant la mise en route de votre chaudière, vérifiez :
1) Que la pression d’eau est suffisante (supérieure à 1 bar) à froid . 
2) Que votre chaudière est sous tension électrique.
3) Que les radiateurs sont ouverts.

MODE DE FONCTIONNEMENT

Appuyez sur l’interrupteur principal Marche/Arrêt
pour le placer sur la position I.

Le voyant vert de l’interrupteur Marche/Arrêt
s’éclaire : votre chaudière est alimentée en
électricité.

Votre chaudière se met en marche.

Pour régler la température de l’eau de la 
chaudière, tournez le bouton de réglage :

- vers la gauche pour la diminuer, vers la 
position

- vers la droite pour l’augmenter, vers la 
position             . 

CONSEILS DE REGLAGE :

- En mi-saison, choisir une position proche de
la position       ,

- En hiver, choisir une position intermédiaire
entre la position         et la position             .
Le réglage sur la position                ne doit
être utilisé qu’exceptionnellement, par très
grand froid.
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QUE SE PASSE-T-IL ? QUE FAIRE ?

Vous n’avez plus de chauffage ? 

QUE FAIRE ?

- Assurez-vous que votre chaudière est sous tension électrique. Si elle est sous tension

. Que les robinets des radiateurs sont ouverts.

. Que le thermostat d’ambiance (s’il existe) est correctement réglé.

ARRET DE VOTRE CHAUDIERE

Appuyez sur l ’ in terrupteur pr incipal
Marche/Arrêt pour le placer sur la posi-
t ion .

Le voyant vert de l’ interrupteur s’éteint.

Si l ’ installation peut être exposée au
gel, faites appel à un professionnel
qualif ié qui introduira un produit de
traitement antigel dans l’eau du circuit
de chauffage ou qui procédera à la
vidange du circuit de chauffage.
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CONSEILS PRATIQUES

NETTOYAGE

Le nettoyage de l’habillage de votre chaudiè-

tuels du commerce, à l’exception de tous sol-
vants, poudres ou éponges abrasives.

ENTRETIEN

tion de votre chaudière par votre installateur
ou un Service Après-Vente agréé.

Appuyez sur l’interrupteur principal Marche/Arrêt
pour le placer sur la position I.

Le voyant vert de l’interrupteur Marche/Arrêt
s’éclaire : votre chaudière est alimentée
en électricité.

Votre chaudière se met en marche.

Maintenez l’interrupteur principal Marche/Arrêt
sur la position I pendant 10 secondes
pour remettre le circulateur chauffage en
fonctionnement et éviter ainsi son éven-
tuel gommage.

Appuyez ensuite sur l’interrupteur princi-
pal Marche/Arrêt pour le placer sur la
position .

TRES IMPORTANT
Pendant la période ETE, renouvelez 3 fois l’opération suivante.

Il est indispensable de renouveler l’opération décrite ci-dessus 3 fois pendant la période ETE.

TRES IMPORTANT
Si vous êtes amené à rajouter régulièrement de l’eau dans votre circuit de chauffage, faites
appel à un professionnel qualifié.
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Votre nouvelle chaudière est accompagnée des documents suivants :
• la notice d’emploi,
• les conditions de garantie et la carte de validation de la garantie à retourner,

dûment remplie par vos soins, à e.l.m. leblanc.

Votre appareil vous donnera encore plus de satisfaction et conservera son
meilleur rendement si vous le faites entretenir régulièrement. Aussi, nous vous
recommandons vivement de souscrire un abonnement d’entretien.

Pour connaître les adresses de notre réseau après-vente, contactez-nous au
numéro ci-dessus.
Nous vous indiquerons les coordonnées des services après-vente agréés les
plus proches de votre domicile.

Informations Consommateurs

La passion du service et du confort

e.l.m. leblanc - siège social et usine :
124, 126 rue de Stalingrad - F-93711 Drancy Cedex

www.elmleblanc.fr

Une équipe de spécialistes à votre service :
du lundi au vendredi de 7 h à 21 h, le
samedi de 8 h à 18 h.
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